CALAMITEITEN

20.000 m2 mosdak verwijdero

Op donderdag 18 april jl.is in Groningen een deel van ca. 20.000 m?

mosdak, dat ongeveer vier jaar geleden is aangebracht op de daken

vierhonderd woningen van woningbouwvereniging Lefier, door een

stormachfige wind van het dak afgewaaid.

Door de starm van 18 april listen de matten los, deze Zijn
deels naast de woning ferecht gekomen. Op de randen van
de matten waren betontegels aangebracht, waars chijnlijk
bedoeld als extra ballast voor de mosmatten. Gelukkig zijn er
geen persoonlijke ongelukken gebeurd.

Alle 20 000 m? matten zijn inmiddels verwijderd, om te voor-
komen dat zich nog verdere gevaarlijke situaties kunnen
voordeen. Over de schade op de daken van de woningen
zal nog het nodige onderzocht meeten worden. De matken
waren met een kit bevestigd aan de ondetliggende dakbe-
dekking. Door het lostrekken van de kit is de dakbedekking
beschadigd De plekken waar deze beschadiging mogelijk
de waterdichtheid van de dakbedekking zou kunnen aarn-
tasten, ziin inmiddels gerepareerd.

Het betreft een mosmat die in Nederland door leverancier
lcopal op de markt wordt gebracht. Het bedrijf betrok de
matten bij een extermne producent. foofs vreeg directeur
Herman Schutfe om commentaar.

Het betreft een mosmat die bestaat uit een non woven,
mosplantjes en een geotextiel, die verlijmd aan de dakbe-
dekking wordt bevestigd (eris dus geen substraatiaag). De
mosdaken in de Groningse wijk Lewenbaorg zijn in 2009 aan-
gebracht naeen periode waarin het product doorlcopal
uitgebreid op diverse aspecten is gefest, waaronder ook de
hechting aan de ondergrond. Verder behoren alle betrok-
ken partijen tot de gerencommeerds partijenin de markt,
zowel de producent van de mosmaotien als lcopal zelf en de
betrokken dakdekkerbedrijven, Smid & Hollander Dakbouw
en Consolidated Mederland. Hoe kon het dan toch op deze
grote schaal misgaan?

Schutte: "Dat is momenteel punt van onderzosk . De dakdek-
kerbedrijven treft in ieder geval geen enkele blaam, zij heb-
ben de daken keurig volgens onze specificaties uitgevoerd
en bij de oplevering lagen de daken er prima bij. Na de
applicatie bleek echier de hechting niet in orde, de eerste
reparatiewerken zijn vervolgens ook op een goeds manier
uitgevoerd door de betfrokken dakdekkerbe drijven. Toen na
de storm van 18 april een flink deel van de mosmatten losliet
en er een potentiesl gevaarlijke situatie ontstond is besloten
alle matten te verwijderen”

“Als de fout niet in de applicatie zit, is er dus iets mis met het
product - en dat moet dan een gebrek zijn dat niet naar vo-
ren kwam fijdens onze eerdere testen en foepassingen. Er zijn
verschillende mogelijkheden, waarbij bijvoorbeeld gedacht
kan worden aan een grofere krimp van de mat dan voorzien,
waardoor de lijm wordt losgetrokken van de dakbedekking.
of een minder goede hechting van de lijm dan gedacht,
ook waren de matten niet volgroeid waardoor het gewicht
van de mat lager uitviel dan verwacht — maar er zijn meer-
dere oorzaken denkbaar. Dit wordt momenteel door Lefier en
BDA onderzocht, het s fe vioeg om daarop vooruit f2 lopen.
Zodra de corzaak bekend is, zullen wij deze communicerzn
Momenteel is onze eerste prictiteit dit incident op een corec-
fe manier af & handelen, en dat betekent: voorkomen dat
erverdere schade of gevaar ontstaat, de ontstane schade
herstellen en zodra de oorzaak van deze calamiteit bekend
is met Lefier in gesprek gaan over de vervolgstappen. Al sinds
2011 maakt de mosmat geen onderdeel meer uif van ons
porffolic”

Volgens de huidige richtlijnen voor begroeide daken geldt
dit mosdak averigens niet als een begreeid daksysteem.
Toch heeft dit incident mogelijk wel een nadelig effect op
hetimago van de markt voor begroeide daken, omdat het
dlgemeen foch wordt beschouwd als groendak. Wellicht een
goede reden om extra vaart fe zetten achter de ontwikkeling
van de NEN-norm Begroeide Daken, waar wind een belang-
rijk. onderdeel van uit maak!. @

D arfikal kunt w downlooden op wwwdckweabol



